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Standard amount of water required progressively mount along growth of resident 
and industry. Exploiting of river as source of standard water require to utilize and fulfill 
standard amount of water required of society. Sei Salak reservoir pond  one of the form 
exploiting of river as source of standard water. To evaluate ability of pool to fulfill society 
amount of water required needed a study to calculate pool reliability of Sei Salak reservoir 
pond. Source of Sei Salak reservoir pond  come from year rainfall data 2000 up to year 
2014 at station of inhil and of intake through salak river influenced by ebb. Stream debit 
inflow simulation pool with debit outflow with intake of water equal to 61 litre / second. 
The simulation results operational for 8 hours reservoir pool memilkik 100% reliability. 
The simulation results operational for 10 hours a reservoir pond memilkik reliability of 
99.98%. The simulation results operational for 12 hours a reservoir pond memilkik 
reliability of 99.93%. 
 






Kolam tandon Sei Salak merupakan 
upaya pemanfaatan sungai sebagai 
sumber air baku bagi masyarakat 
Kecamatan Tempuling.Pemanfaatan 
sumber air baku ini guna memenuhi 
kebutuhan air bersih bagi masyarakat. 
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih 
tersebut diperlukan pengaturan 
pengadaan air dan optimalisasi 
pemanfaatannya. 
Kolam tandon sei salak berfungsi 
sebagai penampung air pada musim hujan 
serta mendapatkan sumber air dari parit 
yang dipengaruhi oleh air pasang surut 
dari sungai. Pengaruh aktivitas pasang 
surut sangat berpengaruh terhadap 
volume kolam tandon dan suplai air ke 
masyarakat. Semakin besar pasang yang 
terjadi maka volume kolam tandon juga 
semakin besar, begitu juga sebaliknya 
semakin sedikit pasang yang terjadi maka 
suplay air juga semakin sedikit. 
Diperlukan suatu analisa tingkat 
keandalan kolam tandon tersebut 
terhadap aktivitas pasang surut yang 
terjadi karena tingkat keandalan kolam 
tandon mempengaruhi kebutuhan air 
baku yang diperlukan masyarakat. 
Penelitian ini mengambil lokasi 
pada Sungai Sei Salak yang terletak di 
Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk 
mengoptimalkan kolam tandon tersebut, 
maka penelitian ini dilakukan untuk 
menganalisa keandalan kolam tandon 
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dengan inlet yang dipengaruhi oleh 
pasang surut. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
Mencari kapasitas yang mampu dilayani 
di Kolam tendon Sei Salak yang 
dipengaruhi oleh aktivitas pasang surutm 
dan mengetahui durasi operasional 
jaringan PDAM dalam memenuhi 
kebutuhan air baku masyarakat. 
Manfaat dari penelitian ini adalah 
sebagai bahan referensi pada penelitian 
yang akan menganalisis masalah serupa 
ataupun lebih lanjut dalam mengatasi 
masalah hidrologi lainnya. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Defenisi Kolam Tandon 
Fungsi dari kolam tandon adalah 
untuk menggantikan peran lahan resapan 
yang dijadikan lahan 
tertutup/perumahan/perkantoran maka 
fungsi resapan dapat digantikan dengan 
kolam retensi. Fungsi kolam ini adalah 
menampung air hujan langsung dan aliran 
dari sistem untuk diresapkan ke dalam 
tanah. Sehingga kolam retensi ini perlu 
ditempatkan pada bagian yang terendah 
dari lahan. Jumlah, volume, luas dan 
kedalaman kolam ini sangat tergantung 
dari berapa lahan yang dialihfungsikan 
menjadi kawasan permukiman.  
Fungsi lain dari kolam tandon 
adalah sebagai pengendali banjir dan 
penyalur air, pengolahan limbah, kolam 
retensi dibangun untuk menampung dan 
mentreatment limbah sebelum dibuang, 
dan pendukung waduk/bendungan. 
Kolam tandon dibangun untuk 
mempermudah pemeliharaandan 
penjernihan air waduk karena jauh lebih 
mudah dan murah menjernihkan air di 
kolam retensi yang kecil sebelum 
dialirkan ke waduk dibanding dengan 
menguras/menjernihkan air waduk itu 
sendiri. 
 
Tipe Kolam Tandon 
Tipe kolam tandon dibagi menjadi 
tiga bagian sesuai dengan letak posisinya. 
Menurut dinas pekerjaan umum tahun 
2015 tipe kolam tandon dibagi menjadi, 
kolam tandon tipe di samping badan 
sungai, kolam tandon di dalam badan 




Air merupakan senyawa kimia 
yang sangat penting bagi kehidupan 
makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air 
bagi kehidupan tidak dapat digantikan 
oleh senyawa lain. Penggunaan air yang 
utama dan sangat vital bagi kehidupan 
adalah sebagai air minum. Hal ini untuk 
memenuhi kebutuhan air dalam tubuh. 
Menurut Notoadmodjo (2003), sekitar 
55% - 60% berat badan orang dewasa 
terdiri dari air, untuk anak-anak sekitar 
65% dan untuk bayi sekitar 80%. 
 
Peranan Air 
Menurut Sumarman (2011) 
peranan air adalah sebagai berikut. 
a. Sebagai komponen dasar dari salah 
satu media perhubungan. 
b. Sebagai unsur proses fotosintesis 
dalam produk tanaman pertanian, 
perkebunan dan kehutanan. 
c. Sebagai salah satu energi 
penggerak. 
d. Penyedia air baku untuk air bersih 
pada kebutuhan domestik dan 
industri.    
 
Pengertian Air Baku 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2005 Tentang Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum, didapat 
pengertian air baku yaitu air yang dapat 
berasal dari sumber air permukan, 
cekungan air tanah dan/atau air hujan 
yang memenuhi baku mutu tertentu 
sebagai air baku untuk air minum. 
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Karakteristik Air Baku 
Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia No. 82 Tahun 2001 Tentang 
Pengelolaan Kualitas Air Dan 
Pengendalian Pencemaran Air, air 
menurut kegunaannya digolongkan 
menjadi beberapa kelas. Kelas I adalah 
air yang peruntukannya dapat digunakan 
untuk air baku air minum atau peruntukan 
lain yang mempersyaratkan mutu air 
yang sama dengan kegunaan tersebut. 
Kelas II adalah air yang 
peruntukannya dapat digunakan untuk 
prasarana/sarana rekreasi air, 
pembudidayaan ikan air tawar, 
Peternakan, air untuk mengairi 
pertanaman atau peruntukan lain yang 
mempersyaratkan mutu air yang sama 
dengan kegunaan tersebut.  
Kelas III adalah air yang 
peruntukannya dapat digunakan untuk 
pembudidayaan ikan air tawar, 
peternakan, air untuk mengairi 
pertanaman atau peruntukan lain yang 
mempersyaratkan mutu air yang sama 
dengan kegunaan tersebut. 
 
Perkolasi 
Perkolasi merupakan gerakan air ke 
bawah dari zona tidak jenuh yang terletak 
di antara permukaan sampai ke 
permukaan air tanah (zona jenuh).Laju 
perkolasi normal pada tanah lempung 
sesudah dilakukan penggenangan 




Evapotranspirasi adalah peristiwa 
berubahnya air menjadi uap ke udara 
bergerak dari permukaan tanah, 
permukaan air dan penguapan melalui 
tanaman.Jika air yang tersedia dalam 
tanah cukup banyak maka 
evapotranspirasi itu disebut 
Evapotranspirasi Potensial. 
Faktor-faktor umum yang 
mempengaruhi evapotranspirasi adalah 
temperatur udara (T), kelembaban udara 
(RH), kecepatan angin (U), dan sinar 
matahari (n/N) yang saling berhubungan 
satu dengan yang lain. Untuk menghitung 
besarnya evapotranspirasi yang terjadi 
dapat dihitung dengan menggunakan 
Rumus Penmann modifikasi berikut ini : 
Eto = C(W. Rn + (1 – W). f(U). (ea–
ed) 
 
AnalisisVolume Curah Hujan 
Curah hujan adalahjumlah air yang 
jatuh di permukaan yanah datar pada 
periode tertentuyang diukur dengan 
satuan tinggi (mm) di atas permukaan 
horizontal bila tidak terjadi evaporasi, run 
off, dan infiltrasi. Curah hujan 1 mm 
artinya dalam luasan satu meter persegi 
pada permukaan datar tertampung air 
setinggi satu milimeter. Curah hujan 
kumulatif (mm) merupakan jumlah hujan 
yang terkumpul dalam rentang waktu 
kumulatif tersebut. 
Untuk menghitung volume curah 
hujan selama periode tertentu digunakan 
persamaan sebagai berikut 
V= d x A 
Dengan :     
V = volume air hujan (m3) 
d  = tinggi curah hujan (mm) 
A  = Luas lahan dalam Ha 
 
Kesetimbangan Air Pada Kolam 
Tandon 
Kesetimbangan air pada waduk 
adalah kesetimbangan antara pemasukan, 
pengeluaran, kehilangan dan perubahan 
tampungan. Gambaran kesetimbangan air 




Gambar  1  Kesetimbangan air pada 
kolam tandon 
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Persamaan kesetimbangan air 
(water balance) pada waduk adalah. (Sri 
Harto Br, 1983). 
              I        =           O  S 
SR + GF + P  =  E + WS + SP + SW  S  
 
Dengan : 
SR = Limpasan permukaan (Surface 
Runoff), 
GF = aliran air tanah (Groundwater 
Flow), 
P = hujan (Presipitasi), 
E = penguapan (Evaporation), 
WS = penggunaan air (Water Supply), 
SP = rembesan (Seepage), 
SW = pelimpahan (Spillway), 
S = perubahan tampungan (Delta 
Storage). 
 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Umum 
Proses pelaksanaan studi ini pada 
prinsipnya terbagi dalam empat bagian 
yaitu identifikasi masalah, pengumpulan 
data, analisa serta pengolahan data dan 
keluaran berupa hasil analisis kelayakan 
teknis dan rekomendasi kepada pihak 
yang membutuhkan. Langkah-langkah 
yang diambil dalam prosedur penelitian 
ini adalah studi literatur, survei, 
pengumpulan data dan analisa penelitian. 
 
Studi Literatur 
Studi literatur yaitu studi 
kepustakaan yang digunakan dalam setiap 
proses dalam penelitian ini. Studi 
kepustakaan yang dilakukan yaitu analisis 
hidrologi. Analisis hidrologi yang 
dilakukan yaitu analisis curah hujan dan 
perhitungan kesetimbangan neraca air. 
 
Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini pengumpulan 
data yang dilakukan adalah pengumpulan 
data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh langsung dari lapangan 
untuk melihat secara langsung kondisi 
kolam tandon. Pengumpulan data 
sekunder dilakukan untuk memperoleh 
data yang mendukung dalam penelitian 
ini. Data sekunder yang dipeoleh berupa 




Penelitian ini mengambil lokasi 
pada Kolam tandon Sei Salak yang 











Gambar 1 Lokasi Penelitian 
 
Pengolahan Data 
Pengolahan data awal dalam 
penelitian ini yaitu pengolahan data 
hidrologi berupa data curah hujan yang 
sudah didapat dari penelitian sebelumnya, 
data klimatologi berupa data 
evapotranspirasi yang di dapat dari 
penelitian sebelumnya, data pertanian 
berupa data singkapan lahan, dan data 
topografi berupa luasan DAS barulah 
dilakukan pengolahan data.  Data 
kebutuhan air didapat dari perhitungan 
penelitian sebelumnya. Data kebutuhan 
air digunakan sebagai acuan atas 
kebutuhan air masyarakat Kecamatan 
Tempuling. 
 Data volume kolam tandon di 
dapat dari perencanaan konsultan 
perencana. Data tersebut digunakan 
sebagai perbandingan antara nilai volume 
waduk awal dengan volume kolam 
tandon akhir yang hasilnya di dapat 
setelah di lakukan simulasi. 
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IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Sistem Hidrologi Dan Volume Pada 
Kolam Tandon 
Intake Sei Salak sebagai sumber air 
baku untuk SIstem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Kota Tembilahan 
diambil airnya dari Parit 7 yang 
dimasukkan kedalam kolam tandon. 
Selain air dari parit 7 sumber air adalah 
air hujan yang jatuh masuk kedalam 
kolam. Dari sumber lain anak-anak 
sungai atau parit-parit yang kecil tidak 
ada yang masuk kedalam kolam karena 
kolamnya diberi tanggul sehingga air 
yang masuk hanya melalui parit 7 yang 
dikoneksikan kedalam kolam tandon dan 
dari air hujan yang jatuh masuk kedalam 
kolam. Layout kolam tandon dapat dilihat 




Gambar 2 Lay Out Kolam Tandon Intake 
Sei Salak (Sumber Air baku) 
 
 
Gambar 3 Dimensi Kolam Tandon Intake 
Sei Salak (Sumber Air baku) 
 
Volume Galian Kolam 1 s/d kolam 
12 panjang 2370 m,  kedalaman 3,0 m. 
V = 0,5 x (b + b’) x h x (L) 
V = 0,5 (19 + 25) x 3 x (2370) 
V = 156.420,00 m
3
 
Volume efektif yang bisa 
digunakan adalah = 80% x 156.420 m
3
   





Besarnya nilai Evapotranspirasi 
(Eto) yang terjadi dapat dihitung dengan 
menggunakan metode Penmann 
Modifikasi. Perhitungan ini 
menggunakan data-data klimatologi yang 
berupa data temperatur, data kelembaban 
relatif, data kecepatan angin, dan data 
persentase penyinaran matahari. Nilai Eto 
mulai bulan januari sampai dengan bulan 
desember dapat dilihat pada tabel 1. 


















Perkolasi adalah gerakan air ke 
bawah dari zona tidak jenuh yang terletak 
di antara permukaan sampai ke 
permukaan air tanah (zona jenuh). Karena 
belum ada pengukuran secara langsung di 
lapangan, maka besarnya perkolasi yang 
terjadi pada masing-masing lokasi daerah 
irigasi berbeda-beda. Besarnya perkolasi 
masing-masing daerah diambil 
berdasarkan jenis tanah di daerah 
tersebut.  
Laju perkolasi normal pada tanah 
lempung sesudah dilakukan 
penggenangan berkisar antara 1 – 3 
mm/hari. Sebagai asumsi, besarnya nilai 
perkolasi pada daerah Sei Salak diambil 
sebesar 1 mm / hari Dalam perhitungan 
pada kesetimbangan air perkolasi 
merupakan air yang hilang meresap 
kedalam tanah untuk mengisi air tanah. 
Volume air yang hilang disamakan 
dengan kecepatan perkolasi dikalikan 
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dengan luas daerah yang tergenang pada 
kolam. 
 
Analisa Ketersediaan Air 
Metode yang digunakan dalam 
menganalisa untuk mendapatkan debit 
andalan adalah dengan  menganalisa data 
curah hujan  untuk mendapatkan debit 
dengan metode rasional. Ketersediaan air 
terdiri dari sumber yaitu dari curah hujan 
dan dari parit 7. Nilai curah hujan 15 
harian dapat dilihat pada tabel 2 
Tabel 2 nilai curah hujan 15 harian 
 
 
Masuknya air dari parit 7 kedalam 
kolam dapat berlangsung apabila muka 
air di Parit 7 lebih tinggi dari muka air di 
kolam. Semakin besar perbedaan tinggi 
maka semakin besar kemiringan energi 
dan semakin cepat air masuk kedalam 
kolam. Waktu air masuk parit 7 muka air 
dipengaruhi oleh perubahan elevasi 
sungai Indragiri untuk mengisi kolam 
dalam waktu yang diperkirakan 6 jam 
sehari. Dalam penilitian ini diperoleh data 
debit yang masuk dari parit 7 ke Kolam 
Tandon Sei Salak sebesar 9 liter/detik. 
Maka, air yang masuk ke kolam dari parit 
7 selama 15 hari yaitu: 
Qparit 7   = ( (9 liter/detik x 10
-3
) x 3600) x 
6 jam x 15 hari 
 = 194,80 m
3
/hari x 15 hari 
 = 2922 m
3
/15 hari 
Dari pembahasan diatas, dapat diperoleh 
Qmasuk  selama 15 hari : 
Qmasuk = Qhujan + Qparit 7 
 = 1046 m
3








Simulasi Kolam Tandon Sei Salak 
Simulasi Kolam Tandon Sei Salak 
merupakan cara untuk mengetahui dari 
keandalan Kolam Tandon Sei Salak 
dalam memenuhi kebutuhan air baku 
pada IPA (Intstalasi Pengolahan Air). 
Hasil analisa yang dilakukan dengan 
mengambil variasi air baku yang diambil 
dari kolam tandon yaitu 10 liter/detik . 
Volume kolam yang efektif dapat 
digunakan diambil 80% dari total 
kapasitas yang tersedia yaitu 125.136 m3 
. Kondisi awal operasi dianggap penuh 
dengan volume 125.136 m3 , volume 
akhir pada tengah bulan sama dengan 
volume awal pada tengah bulan 
berikutnya. Apabila volume akhir lebih 
dari 125.136 m3 maka dianggap meluap 
dibuang menjadi 125.136 m3 . Apabila 
volume akhir minus maka dianggap pada 
section tersebut terjadi kegagalan. 
Artinya jumlah air tidak mencukupi 
untuk diambil volumenya dengan 
kapasitas dan lama pengambilan tersebut. 
Jumlah volume yang minus dibagi 
dengan jumlah periode (360 = 15 x 12 x 
2) merupakan persentase kegagalan 
kolam bila dioperasionalkan dengan 
kapasitas dan lama waktu tersebut.    
Diskrit waktu yang digunakan adalah 
setengah bulanan atau 15 hari sehingga 
data air masuk dan keluar di rubah dulu 
dalam bentuk setengah bulanan atau 15 
hari dengan satuan volume. 
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Contoh Hasil simulasi kolam 
tandon pada tahun 2000 dapat dilihat 
pada gambar 3. 
 
 
Gambar 3 hasil simulasi kolam tandon tahun 2000 
 
Dari hasil simulasi untuk kondisi 
pengambilan kapasitas 61 l/dt, t = 8 jam, t 
= 10 jam, t = 12 jam yang disimulasikan 
dengan curah hujan dengan diskrit waktu 
0,5 bulanan dengan data hujan dari tahun 
2000 s/d 2014 (15 tahun) atau ada 360 
periode. Hasil simulasi keandalan kolam 
tandon dengan variasi kapasitas 
pengambilan dan lama waktu operasional 
secara kontinu dengan data 15 tahun 
dapat dilihat pada tabel 3. 





Dari hasil simulasi pemanfaatan 
Kolam Tandon Sei Salak dengan volume 
efektif sebesar 125.136 m3 variasi 
pengambilan kapasitas air baku sebanyak 
61 l/dt, lama waktu operasi t = 8 jam 
memiliki persentase keberhasilan sebesar 
100 % dengan keberhasilan sebanyak 360 
periode dari 360 periode dan 
persentasekegagalan sebesar 0 % dengan 
kegagalan sebanyak 0 periode dari 360 
periode. Lama operasional t = 10 jam 
presentase keberhasilan adalah 99.98 % 
dan kegagalan adalah 0.0167%. Untuk 
lama operasional t = 12 jam keberhasilan 




Untuk memenuhi keseluruhan 
kebutuhan air baku masyarakat 
Kecamatan Tempuling maka diperlukan 
penambahan volume air masuk ke kolam 
tandon. Penambahan volume air dapat 
dilakukan dengan penambahan dimensi 
pipa koneksi yang berasal dari parit 7 dan 
dilakukan kembali simulasi keandalan 
kolam tandon. 
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